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 SKALA STADIUM OPRACOWANIA  NR RYSUNKU

INWESTOR

 RODZAJ OPRACOWANIA
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UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA 13

99-210 UNIEJÓW
 TYTUŁ RYSUNKU
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 BRANŻA SANITARNA 1:100

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. ZBIGNIEW KACZKOWSKI
  upr.  WKP/0196/PWOS/15

mgr inż. JERZY KACZKOWSKI  upr. 142/Pw/93
RZUT POZIOMU ±0,00

INSTALACJE GRZEWCZE

CO2

PROJ. INSTLACJA CO W WARSTWIE POSADZKOWEJ

PROJ. INSTALACJA CO ZASILANIE I POWRÓT

GRZEJNIKI PŁYTOWE

ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

20°
11150W

20°
1960W

20°
950W

250W

100W

250W

140W

560W

20
710W

20
710W

20°
50W

16
85W

350

22KV600/600

ROP3

ROP3

ROP1

ROP2

CD. WG RYS CO1

CD. WG RYS CO1

DO NAGRZEWNICY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ WG RYS CO3 I CO1

 CO1

p.0.011 620W
RA150, ROP3

17*2,0, 6,6
44,6 m

p.0.011 150W
RA200, ROP3

17*2,0, 6,6
32,5 m

p.0.05 140W
RA200, ROP3

17*2,0, 4,3
28,4 m

p.0.09.1 100W
RA200, ROP3

17*2,0, 3,2
16 m

p.0.08 250W
RA150, ROP3

17*2,0, 6,1
40,6 m

p.0.04 560W
RA200, ROP3
17*2,0, 14,6

97 m
p.0.011 250W
RA200, ROP3
17*2,0,    7.6

50,6 m

p.0.10.3 550W
RA150, ROP2
17*2,0,   7,8
L= 51,5 m

p.0.10.3 710W
RA150, ROP1
17*2,0,   9,0

L= 60 m

p.0.15.2 710W
RA150, ROP1
17*2,0,   9,0
L= 60,0 m

p0.10.1 550W
RA100, ROP2

17*2,0,  5,8
L= 39 m

p.0.10.1,1580W
RA150, ROP2
17*2,0,   25,8
L= 171,9 m

p.0.10.3 950W
RA200, ROP1
17*2,0,   27,4

L= 180 m
p.0.10.2  700W
RA100, ROP1
17*2,0,   7,8

L= 78m

p.0.10.3 1440W
RA100, ROP2
17*2,0,   18,3

L= 180 m

450

22KV900/400

p.0.10.1 1050W
RA150, ROP1
17*2,0,  17,3

L=113 m

p.0.10.1, 1740W
RA150, ROP2
17*2,0,   28,5

L= 186 m p.0.10.1 1740W
RA150, ROP2
17*2,0,  28,9
L= 186,6 m

p0.10.1 1580W
RA150, ROP2
17*2,0,  25,8
L= 171,9 m

5°
550W

p.0.10.1 1390W
RA150, ROP1
17*2,0, 23,7

L= 158 m

p.0.10.1 1390 W
RA150, ROP2
17*2,0,   23,7

L= 158 m

350
22KV600/600
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