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ROZDZIELNICA 230/400 V AC

|

1
GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE 2P+Z 16A, 230V IP20

I
2% 2x GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE 2P+Z 16A, 230V IP20
INSTALOWANE WE WSPOLNEJ RAMCE

ROZDZIELNICA
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GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE BRYZGOSZCZELNE 2P+Z 16A, 230V IP44
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GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE BRYZGOSZCZELNE 2P+Z 16A, 230V 1P44

INSTALOWANE WE WSPOLNEJ RAMCE
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@ WENTYLATOR 230V

Rozdzielnica 230/400 V AC
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@ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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B 1. Instalacje gniazd wykono przewodami typu YDYp 3 x 2,5mm?
uktadanymi pod tynkiem.
2. W pom. WC oraz nad stropem podwieszonym zastosowac¢
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osprzet szczelny.
Nad stropem podwieszonym przewody uktadane w rurkach RL.
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3. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonane przewodem DY 4 mm-
Do potgczen wyréwnawczych podtgczono rury metalowe c.o., wod.-kan.
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ROZDZIELN ICA Scianka oddzielajgca Smiefnik
TvpuU silka gr. 12cm - E1120
oraz szyne "PE" na tablicy.
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